ESTADO DE GOIAS
ORGANIZACAO DAS VOLUNTARIAS DE GOIAS - O V G
GERENCIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N.2 202600058002482
TERMO DE REFERENCIA N.2 06/2026 - GEI 21412 - Vers3o lI

A Organizacao das Voluntdrias de Goias - OVG, pessoa juridica de direito privado,
qualificada como Organizagao Social - OS, sediada na Rua T-14, n? 249, Setor Bueno, Cep: 74.230-130,
nesta Capital, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n2 02.106.664/0001-65, vem através do presente
Termo de Referéncia apresentar as especificacGes para a contratacdo de empresa especializada do Objeto
descrito, de acordo com a legislacdo especifica vigente.

A Contratacdo sera regida pelo Regulamento para Aquisicao de Bens, Servicos, Locacoes,
Importacdes e Alienagbes - Norma e Procedimento - NP n2 007 de 08 de dezembro de 2025, disponivel no
site da OVG (http://www.ovg.org.br), e demais condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia.

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a contratacdo de empresa especializada
para a prestacao de servicos técnicos, mediante fornecimento exclusivo de mdo de obra qualificada,
supervisdo técnica e emissao das respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs), destinados a
execucdo da montagem, operagao, manutenc¢do preventiva e corretiva e desmontagem da infraestrutura
elétrica e do sistema de cabeamento estruturado do evento Natal do Bem 2026 — 12 e 22 Etapas e da
decoracgao do Paldcio Pedro Ludovico Teixeira, conforme condicdes, especificacdes, quantitativos e demais
exigéncias estabelecidos neste Termo de Referéncia.

1.2. Os servicos abrangem toda a execugdo operacional necessaria a implantagdo,
funcionamento e desmobilizagdo da infraestrutura elétrica e do cabeamento estruturado do evento,
incluindo a disponibilizacdo de equipes técnicas durante todas as fases de montagem, realizacdo e
desmontagem, de forma a assegurar a continuidade operacional dos sistemas, a seguranga das
instalacdes, o atendimento as normas técnicas vigentes e a pronta resposta as demandas decorrentes da
operacao do evento.

1.3. A presente contratacdo compreende exclusivamente o fornecimento de mao de obra
especializada, supervisdo técnica e responsabilidade pela execu¢do dos servicos, cabendo a Contratante o
fornecimento dos materiais, equipamentos e demais insumos necessarios a execu¢dao do objeto, salvo
aqueles expressamente atribuidos a Contratada neste Termo de Referéncia.

2, DA JUSTIFICATIVA


http://www.ovg.org.br/

2.1. O Natal do Bem é um evento institucional de carater sociocultural que tem como principal
objetivo proporcionar um momento de confraternizagao coletiva para a comunidade goiana, com foco
especial em familias em situacdo de vulnerabilidade social. Com programacdo inteiramente gratuita, o
evento busca promover um periodo festivo com mais dignidade, inclusdo e alegria, reforcando os
principios de cidadania, solidariedade e acesso a cultura. A iniciativa esta estruturada em duas etapas
complementares. Na primeira etapa, realiza-se a montagem de estruturas no Centro Cultural Oscar
Niemeyer e na Praca Doutor Pedro Ludovico Teixeira (Praca Civica), em Goiania, onde sdo instaladas
decoragbes natalinas, brinquedos interativos e elementos de iluminacdo, além de uma programacao
artistica e cultural que transforma os espagos publicos em cenarios de celebragdo natalina. Na segunda
etapa, ocorre a distribuicdo de brinquedos — como carrinhos, bonecas, bolas de futebol e volei —
durante o evento realizado no Gindsio Goiania Arena, em Goidnia, com apresentacées musicais e atracoes
artisticas, e também em ac¢Ges simultaneas nos 245 municipios goianos, ampliando o alcance e o impacto
social da iniciativa em todo o Estado.

2.2. Considerando a relevancia social e cultural do Natal do Bem — Edicdo 2026, torna-se
indispensavel a disponibilizacdo de toda a infraestrutura necessdria a realizacdo das duas etapas do
evento. Para tanto, faz-se necessaria a contratacdo de empresa especializada, apta a atender
integralmente as especificagbes técnicas, operacionais e de seguranca estabelecidas, garantindo a
adequada execucdo dos servicos, a confiabilidade das instalacdes e o pleno funcionamento de toda a
estrutura do evento.

2.3. Em razdo da elevada complexidade técnica do objeto e da interdependéncia entre os
servicos de montagem, operacdo, manutencdo e desmontagem da infraestrutura elétrica e do
cabeamento estruturado, a contratacdo serd realizada pelo critério de julgamento de menor prego global.
A execucdo dos servicos exige planejamento integrado, coordenacdo continua das equipes e
responsabilidade técnica unificada, de modo a garantir a compatibilidade entre as atividades e o
cumprimento do cronograma do evento. O parcelamento do objeto poderia comprometer a coordenagao
dos servicos, dificultar a definicido de responsabilidades, aumentar os riscos de incompatibilidades
técnicas e ocasionar atrasos na execugao. Assim, a contratagao por menor prego global proporciona maior
eficiéncia na gestdo e fiscalizagdo contratual, assegura a padronizacdo dos servigcos e contribui para a
economicidade, a seguranca das instala¢des e o cumprimento dos prazos estabelecidos.

3. DA ESPECIFICAGAO TECNICA E QUANTITATIVO DO OBJETO

3.1. Trata-se da contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servicos técnicos,
mediante fornecimento exclusivo de mao de obra qualificada, destinados a instalagdo, operagao,
manutencdo e desmontagem da infraestrutura elétrica e do sistema de cabeamento estruturado do
evento Natal do Bem 2026 — 12 e 22 Etapas, bem como do Paldcio Pedro Ludovico Teixeira, conforme
condigbes, especificacdes e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

3.2. O Evento ocorrera de 12 de novembro de 2026 a 03 de janeiro de 2027, no Centro Cultural
Oscar Niemeyer (CCON), localizado na Av. Deputado Jamel Cecilio, KM 1, Chacaras Alto da Gléria, na Praca
Doutor Pedro Ludovico Teixeira (Praca Civica) e no Ginasio Goiania Arena, localizado na Av. Fued José
Sebba, Jardim Goids, todos situados em Goidnia — GO.

3.3. No CCON (Natal do Bem — 12 Etapa), o evento sera realizado no periodo de 12/11/2026 a
03/01/2027, com funcionamento diario das 18h as 23h, exceto nas seguintes datas:

e nas segundas-feiras dos dias 16/11, 23/11, 30/11, 07/12, 14/12 e 28/12/2026;

e no dia 31/12/2026 (quinta-feira), devido a baixa procura registrada na véspera de
Réveillon;

e nodia 24/12/2026, o horario de funcionamento sera das 17h as 21h.
e No dia 21/12/2026 (segunda-feira), o evento funcionarad normalmente, das 18h as
23h.

3.4. Segue abaixo a relacdo dos servicos a serem executados:



ITE UNI Qu

DESCRICAO 5 | ANT

ELETRICISTAS PARA MANUTENGAO CORRETIVA /
PREVENTIVA PRESENTE DURANTE TODO O
PERIODO DE EXECUGCAO DO EVENTO NATAL DO
01 |BEM 2026 - 1% e 22 ETAPAS, REALIZANDO| UN 2
MEDICOES, REVISAO E DEMAIS DEMANDAS
NECESSARIAS DE ATUAGCAO. PERIODO: 12/11/2026
A 03/01/2027

SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA
MONTAGEM COMPLETA DA INFRAESTRUTURA DO
EVENTO NATAL DO BEM 2026 - 1 E 22 ETAPAS E
DECORACAO DO PALACIO PEDRO LUDOVICO
02 |TEIXEIRA, NA PRAGCA CIiVICA, CONFORME OS|SRV| 1
PROJETOS EXECUTIVOS FORNECIDQOS,
INCLUINDO A RETIRADA E TRANSPORTE DE
TODOS MATERIAIS DO GALPAO DA OVG ATE OS
LOCAIS DE MONTAGEM. 08/09/2026 A 31/10/2026

SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA
DESMONTAGEM COMPLETA DO EVENTO NATAL DO
BEM 2026 - 12 e 22 ETAPAS E DA DECORAGAO DO
PALACIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, NA PRACA

03 CIVICA, INCLUINDO RETIRADA, LIMPEZA E SRV 1
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS ATE O
GALPAO DA OVG. PERIODO: 04/01/2027 A
20/01/2027
3.5. Os materiais necessarios a montagem do evento serdo fornecidos pela contratante. Cabera

a contratada a execucdo da instalacdo, em estrita conformidade com as especificacdes técnicas, normas
vigentes e diretrizes estabelecidas no projeto executivo, bem como o fornecimento integral de todo o
ferramental, equipamentos necessarios a identificacdo das instalacdes, equipamentos de protecdo e
demais acessorios indispensaveis a realizacdo dos servicos.

3.6. A contratada sera responsavel por zelar pela integridade, conservacao e correto manuseio
de todos os materiais recebidos, desde o momento da entrega até a finalizacdo da instalacdo. Eventuais
danos ou perdas decorrentes de negligéncia, impericia ou imprudéncia na execugao dos servigos serao
de inteira responsabilidade da contratada, devendo ser realizados os devidos reparos ou reposicdes, sem
Onus a Contratante.

3.7. Sera de responsabilidade da contratada a disponibilizacdo de mao de obra para a execugao
de servicos de instalacdo e retirada de demandas adicionais que se fizerem necessarias durante a
realizacdo do evento, conforme orientacdes da fiscalizacdo. Tais demandas poderdo incluir, entre outras, a
instalacdo de novos circuitos elétricos, quadros de distribuicdo, pontos de iluminacdo e extensdes de
tomadas em areas definidas pela fiscalizacdo técnica como necessdrias a plena operacionalizacdo do
evento.

3.8. Cabeamento Elétrico

3.8.1. Deverdo ser instalados circuitos monofasicos (F+N+T) e trifasicos (3F+N+T) para atender os
quadros de distribuicdo, quadros de comandos, estruturas iluminadas, elementos decorativos,
equipamentos de som, iluminacdom, decoracdes natalinas, casas da vila gastrondmica, iluminacdo dos
estacionamentos e demais cargas definidas no projeto executivo do Natal do Bem - 2026, instaladas em
todo o complexo do Centro de Cultura Oscar Niemeyer, Praca Doutor Pedro Ludovico Teixeira (Praca
Civica) e Gindsio Goiania Arena.

3.8.2. O dimensionamento dos cabos a serem instalados devera seguir rigorosamente as
especificagdes do projeto executivo.



3.8.3. Os circuitos destinados a alimentacdo elétrica dos quiosques da Vila Gastron6mica e dos
estacionamentos serdo executados com cabos multiplexados do tipo quadruplex, instalados em rede
aérea. A fixacdo sera realizada por meio de armacgdes secundarias e roldanas de porcelana, devidamente
ancoradas nas estruturas metdlicas das tendas, garantindo estabilidade mecanica, isolamento elétrico e
conformidade com as normas técnicas aplicaveis.

3.8.4. Ficard a cargo da contratada a identificacdo de todos os circuitos elétricos, quadro de
distribuicdo e pontos de carga por meio de fitas adesivas impressas em etiquetadoras eletronicas,
contendo informacodes legiveis e permanentes, como numero do circuito e tipo de carga . As etiquetas
deverdo ser resistentes a calor, umidade, devendo ser aplicadas de forma visivel e padronizada nos
condutores, quadros elétricos e dispositivos de comando, conforme as boas praticas de instalagao e a
norma NBR 5410.

3.8.5. Nos cabos unipolares com coloragdao uniforme (ex.: preto), os terminais deverdo ser
identificados com fitas coloridas conforme a ABNT NBR 5410:

3.8.6. Fase R: Preto

3.8.7. Fase S: Branco

3.8.8. Fase T: Vermelho

3.8.9. Neutro: Azul

3.8.10. Terra: Verde

3.8.11. A secdo minima admissivel para condutores é de 2,5 mm? sendo vedado o uso de

condutores rigidos (fio sélido).

3.8.12. As conexdes dos condutores aos equipamentos deverdo ser realizadas com conectores de
cobre estanhado compativeis com a secao do cabo, para garantir maior superficie de contato e evitar
centelhamentos

3.8.13. Para cabos de secdo entre 2,5mm? e 10mm?, os terminais de conexdo serdo do tipo pino
tubular, tipo "ilhds"ou tipo olhal isolado com luvas de polipropileno. Serdo do tipo compressao,
instalados por meio alicate mecanico.

3.8.14. Para cabos de secdo entre 16 mm? e 240 mm?, os terminais de conexdo serdo do tipo
"compressao" com um furo, confeccionados em cobre estanhado. Serao instalados por meio de alicate de
compressao hidraulico.

3.8.15. Todos os circuitos deverdo ser lancados sem emendas, dos quadros de distribuicdo até a
carga. As emendas, se necessarias, deverao ser realizadas com luvas de compressdao compativeis com a
secao dos condutores, aplicadas com alicate de compressao hidraulico e devidamente isoladas com fita
de borracha EPR (auto fusdo), sobreposta com fita isolante de PVC antichama, conforme NBR 60454.

3.8.16. E terminantemente proibida a realizacdo de emendas no interior das canaletas localizadas
no piso da esplanada

3.9. Cabo de Rede Ldgica

3.9.1. A contratada serd responsavel pela instalacdo do cabeamento estruturado necessario para

viabilizar a conexdo de pontos de rede destinados a instalacdo de Access Points (APs) em areas
estratégicas da esplanada, conforme definido no projeto executivo e orientagbes da fiscalizagdo. O
cabeamento deverd ser do tipo UTP Cat.6, e devera ser encaminhado respeitando as boas praticas de
instalacdo e normas vigentes (TIA/EIA-568, NBR 14565). Todos os pontos deverdo ser devidamente
identificados e testados.

3.10. Quadros de Distribui¢ao

3.10.1. Para atender os diversos elementos decorativos e demais cargas instaladas na esplanada,
serd necessario a instalacdo de 17 quadros de distribuicdo eletricos sendo 12 quadros para atender os
pontos elétricos e 5 para atender o sistema de som, conforme projeto executivo.



3.10.2. Para o atendimento da vila gastron6mica, serd necessario a instalacdo de 32 quadros de
distribuicdo, sendo 29 quadros destinados ao fornecimento de energia para os quiosques e 3 destinados a
alimentacdo da infraestrutura complementar, conforme projeto executivo.

3.10.3. Para atendimento do estacionamento, serd instalado um quadro de distribuicdo de
sobrepor, posicionado préximo ao gerador, o qual serd instalado pela contratante.

3.10.4. Os quadros deverdo ser instalados de forma a impedir o acesso involuntario do publico.
Quando localizados em dreas acessiveis, devem dispor de mecanismos que permitam sua operagao
apenas por profissionais qualificados (BA4 ou BA5), conforme estabelece a NBR 5410.

3.10.5. A montagem de todos os quadros de distribuicdo sera de responsabilidade da contratada.
Estes deverao ser montados em conformidade com o diagrama unifiliar detalhado no projeto executivo,
atendendo as normas ABNT NBR 5410.

3.10.6. A montagem deve incluir todos os componentes especificados, respeitando o
dimensionamento, a disposicdo dos elementos e as identificacbes indicadas no projeto, sendo
submetidos a testes de funcionamento antes da entrega.

3.10.7. Os quadros de distribuicdo ja existentes e previamente montados deverao ser adequados
ao novo diagrama unifilar apresentado no projeto executivo, garantindo compatibilidade com as cargas
previstas, a seguranca operacional e o atendimento as exigéncias das normas técnicas vigentes. Se
necessario, cabera a contratada a responsabilidade pelo refazimento dos quadros de distribuicdo que se
encontrarem montados.

3.10.8. Todos os circuitos devem estar devidamente identificados junto as alavancas dos
disjuntores, e o diagrama unifilar deve ser afixado na parte interna da porta de cada quadro.

3.10.9. Externamente, em local visivel da porta de cada quadro, devera ser fixada placa de
adverténcia com os dizeres: “Perigo — Quadro Elétrico Energizado”, conforme preveem as Normas
Regulamentadoras NR 10 e NR 26. Esta placa devera ser disponibilizada pela contratante.

3.10.10. A conexdo dos cabos com os disjuntores e demais dispositivos de seccionamento devera
ser realizada obrigatoriamente com terminais de compressao apropriados a bitola dos condutores. Nao
serd permitida a utilizacdo de pontas estanhadas ou conexdes diretas dos condutores, de forma a garantir
a confiabilidade elétrica, a seguranca da instalacdo e a conformidade com as normas técnicas vigentes,
em especial a NBR 5410.

3.10.11. A conexdo do Quadro de Distribuicdo QD1 ao barramento geral da subestacdo devera ser
executada com barras de cobre eletrolitico para 600A, no formato "L", dobradas a 45°, com comprimento
aproximado de 25 cm e furacdo nas extremidades para fixacdo ao barramento de baixa tensdo (BT) e aos
conectores dos cabos alimentadores.

3.10.12. Caso haja necessidade de troca ou confeccdo de novos barramentos de cobre, a dobradura
e furacdo das barras sera de inteira responsabilidade da contratada, devendo ser realizada com
ferramentas e procedimentos adequados que garantam a integridade mecanica e elétrica do material.
Toda a execucdo deverd observar as especificacdes do projeto executivo e os requisitos das normas
técnicas aplicaveis, em especial a NBR 5410.

3.10.13. O balanceamento de cargas entre as fases deve seguir rigorosamente as especificacdes do
projeto executivo, a fim de evitar sobrecarga em qualquer fase do sistema.

3.10.14. Durante o evento, caso sejam identificados desequilibrios entre fases por meio de
medigdes, devera ser programada manutengao corretiva para redistribuigdo das cargas.

3.10.15. Nas casinhas da vila gastronémica, sera instalado na parte externa e no fundo de cada casa,
um quadro de distribuicdo de PVC do tipo sobrepor, disponibilizado pela contratante.

3.10.16. Todos os quadros de distribuicdo que ndo possuirem flange inferior para passagem de
cabos deverdo ser adaptados pela Contratada mediante a abertura da base utilizando equipamento de
corte apropriado (ex.: serra marmore ou esmerilhadeira com disco de corte para metal). Apds a execugao
do corte, sera obrigatdria a realizacdo do acabamento das bordas para eliminacdo de arestas e partes



cortantes, garantindo a seguranca dos cabos e dos operadores, em conformidade com as boas praticas de
instalagdo elétrica.

3.10.17. Todos os quadros os elétricos deverdo ser aterrados.

3.11. Passa Cabos

3.11.1. Para passagem de todo o cabeamento na area da esplanada, devera ser utilizada
infraestrutura de passa cabos modulares confeccionado em polietileno isolante e antiderrapante.

3.11.2. Para a derivacdo que formam angulos de 90°, devera ser utilizada conexdes do tipo "cruz".
3.11.3. Ndo serd permitida, sob nenhuma circunstancia, a instalacdo de cabos soltos ou

desprotegidos.

3.11.4. Todos os passa cabos serdo disponibilizados pela contratante, cabendo a contratada a sua
instalacdo, a qual deverd ser executada em conformidade com o projeto executivo. A instalacdo também
poderd ocorrer em locais adicionais, desde que previamente autorizados pela fiscalizacdo da contratante.

3.11.5. A contratada deverd realizar a substituicdo de passa-cabos, fornecidos pela contratante,
gue vierem a ser danificados em decorréncia do uso durante o evento.

3.11.6. Eventuais danos causados aos materiais durante a instalacdo, em decorréncia de
negligéncia, impericia ou imprudéncia, serao de inteira responsabilidade da contratada, devendo as pegas
danificadas serem substituidas sem 6nus para a Contratante.

3.12. Aterramento

3.12.1. Deverd ser executada uma malha de aterramento individual para cada um dos seguintes
quadros: QD2, QD6, QD9, QD11 e QD13. Cada malha serd composta por, no minimo 3 (trés) hastes
cobreadas, interligadas por cabo de cobre cuja se¢do sera dimensionado no projeto executivo. Cada
sistema de aterramento devera apresentar resisténcia inferior a 10 ohms. Caso ndo seja alcancado esta
medida de resisténcia com apenas 3 hastes, deverdo ser adicionadas hastes adicionais até atingir a
resisténcia desejada. A interligacdo devera ser feita com conectores apropriados, do tipo GAR ou grampo
reforcado.

3.12.2. Todas as medi¢des dos aterramentos deverdao ser comunicadas com antecedéncia a
fiscalizacdo, para que seja feito o acompanhamento pelo fiscal.

3.12.3. Para os quadros QD3, QD4 e QD5, o aterramento sera derivado do quadro QD2 e para o
guadro QD12, o aterramento sera derivado do quadro QD6. O aterramento do QD10 serd derivado do
Q15, que usara o aterramento dos quadros existentes na cupula do Centro Cultural.

3.12.4. Os quadros QD7 e QD8 usara o aterramento dos quadros existentes no prédio.

3.12.5. Os quadros QD14 e QD16 usara o aterramento do quadro QD13.

3.12.6. Todas as estruturas metalicas deverao ser interligadas a malha de aterramento através de
conectores tipo GAR ou Split Bolt.

3.13. Transformador Isolador

3.13.1. Para atendimento ao sistema de sonorizacdao da Esplanada, deverdo ser instalados 6 (seis)

transformadores isoladores trifasicos, destinados a alimentar exclusivamente os quadros de distribuicao
especificos para conexdao dos equipamentos de som, conforme detalhamento previsto no projeto
executivo.

3.14. lluminagao
3.14.1. Refletores Led
3.14.1.1. Para a iluminagdo da tenda da vila gastron6mica, deverdo ser instalados refletores de Led

100W, fixados na estrutura da tenda, em pontos previamente definidos no projeto executivo.

3.14.1.2. Para a iluminagdo das tendas dos ambulantes, instaladas nos estacionamentos e de parte
dos estacionamentos E1 e E6, deverao ser utilizados refletores de Led 1000W.



3.14.1.3. Nos estacionamentos, os refletores serdo instalados em postes de madeira existentes, e
para as tendas, deverao ser fixados no teto da estrutura.

3.14.1.4. A confeccdo dos rabichos necessarios para ligacdo dos refletores serd de responsabilidade
da contratada.

3.14.2. Luminaria tipo SPOT

3.14.2.1. Deverd ser instalado no hall de entrada e no ambiente "Oficina de cartas", ambos no térreo

do prédio administrativo, iluminac¢do do tipo spots direcionavéis, conforme projeto de decoracao.
3.14.3. Varal de Bulbos

3.14.3.1. Devera ser instalado na vila gastron6mica e na drea destinada a distribuicdo de pipocas
(localizada sob 0 museu), um varal de luz com lampadas de Led tipo Bulbo, com soquetes E27 e |ampadas
de 3W - 2800K (branco quente). As lampadas deverdo estar espacadas entre si com uma distancia
maxima de 1 metro.

3.14.3.2. Na vila gastron6mica, o varal serd fixado na estrutura da tenda e posicionado conforme
apresentado no projeto executivo. Devido a largura da tenda, devera ser instalado cabos de aco para
sustentacdao do varal de iluminac¢do, devidamente tensionado, de modo a minimizar a flecha provocada
pelo peso préprio do conjunto.

3.14.3.3. Na drea de distribuicdo de pipocas, o varal serd fixado no teto no museu, conforme o
projeto executivo.

3.14.3.4. Caso necessario, a contratada devera realizar a manutencdo dos varais de luz, de modo a
assegurar o funcionamento uniforme de todas as lampadas.

3.14.4. Pisca Natalino

3.14.4.1. Na Vila GastronOémica, devera ser realizada a instalagdo de iluminacdo tipo pisca-pisca

natalinho, em LED, em todas as arvores existentes no interior da grande tenda, devendo os conjuntos de
pisca-pisca ser integralmente enrolados ao longo de todo o tronco das arvores e conectados aos pontos
de alimentagao previstos no projeto executivo.

3.14.5. Luminaria interna das casas da vila gastronomica

3.14.5.1. No interior de cada casa na vila gastronémica, deverd ser instalado uma lampada de Led
Bulbo, 60W, E27. A alimentagdo serd feito por um circuito monofasico com cabos de se¢do 1,5mm? do
tipo multipolar 2 vias.

3.14.6. Wayfinding

3.14.6.1. Para a iluminagao das estruturas de wayfinding, deverao ser instalados refletores de Led
100W, fixados diretamente na prépria estrutura . A quantidade e o posicionamento dos refletores
deverdao obedecer rigorosamente as especificagdes estabelecidas no projeto executivo de wayfinding.

3.14.6.2. Os circuitos elétricos destinados a alimentacdo das estruturas de wayfinding deverao ser
derivados do quadro de distribuicdo mais proximo, devendo-se observar que a distancia entre o ponto de
instalacdo e o respectivo quadro elétrico ndo ultrapasse 50 metros, a fim de garantir a eficiéncia da
alimentagdo elétrica e minimizar quedas de tensao.

3.14.7. Corddes e Mangueiras de LED

3.14.7.1. Para a decoracdo Natalina do Paldcio Pedro Ludovico Teixeira devera ser instalado os
seguintes materiais:

| - lluminag¢dao decorativa das palmeiras imperiais e arbustos da entrada principal
dos edificios e suas adjacéncias (aproximadamente 32 unidades) - Devera ser realizada a
instalacdo de corddes de LED com fio flexivel ao longo de todo o tronco das palmeiras,
iniciando-se a uma altura minima de 2 (dois) metros do solo e estendendo-se
verticalmente até o inicio da copa, respeitando o formato natural da vegetacdo. A
fixacdo dos cordoes devera ser feita com o uso de "fixa fio tipo migueldo", fixados com
pregos galvanizados ou inoxidaveis, de forma a garantir estabilidade, seguranca e



acabamento estético adequado. E vedada a utilizacdo de métodos que possam danificar
permanentemente os troncos ou comprometer a integridade das espécies vegetais.

Il - Fachada do Palacio Pedro Ludovico Teixeira: Montagem de iluminacdo em
formato de arvore natalina iluminada com estrela na fachada frontal do PPLT contendo,
aproximadamente, 15 cabos tencionados e estrela na extremidade superior, iluminados
com pontos de LEDs blindados de alta luminosidade. Os cabos serdo iluminados por uma
mangueira de LED para uso externo na cor branco quente (Tamanho aproximado:
Didametro de 15 metros de base e altura dos cabos de 40 metros. Estrela no topo com
5,5m de largura/altura).

3.14.7.2. Toda decoragdo sera alimentada com circuitos monofasicos com cabos de se¢do 2,5mm? do
tipo multipolar.

3.14.7.3. Para a alimentar os cordGes de Led instalados nas palmeiras, serd necessario a instalacao
de um circuito com cabos multiplexados do tipo quadruplex, fixado na copa das palmeiras.

3.14.7.4. Para garantir o acionamento automatico de toda a ilumina¢do decorativa nos horarios
previamente programados, devera ser instalado mecanismo de controle com temporizador. A montagem
do quadro de comando para acionamento da iluminacdo assim como a configuracdo do sistema serd de
responsabilidade da contratada.

3.14.8. Strobos

3.14.8.1. Para a iluminacdo da fachada do Palacio Pedro Ludovico Teixeira, deverdo ser instalados
aproximadamente 600 (seiscentos) strobos de LED redondos. Estes deverdo ser instalados ser fixados em
cabos multipolares com sec¢do de 2,5mm?, respeitando uma distdncia maxima de 1 metros entre os
dispositivos. Cada cabo deverd comportar até 25 (vinte e cinco) strobos, distribuidos uniformemente ao
longo de toda a extensdo da fachada do edificio, conforme oritentacao da fiscalizacao

3.14.8.2. A extremidade inferior de cada cabo devera ser devidamente ancorada e tensionada, de
modo a evitar movimentagdes excessivas provocadas pela agdo dos ventos, garantindo o alinhamento dos
dispositivos, a uniformidade do efeito luminoso e a seguranca da instalacao.

3.14.8.3. N3o serd permitida a instalagdo sobre as janelas da fachada.
3.15. Estrelas
3.15.0.1. Deverdo ser instaladas 21 estrelas iluminadas na fachada frontal do Palacio Pedro Ludovico

Teixeira (PPLT), sendo 20 unidades com aproximadamente 2 metros de largura/altura e uma estrela
central com aproximadamente 5,5 metros de largura/altura. A fixacdo das estruturas devera ser realizada
com o uso de cordas de alta resisténcia, devidamente tensionadas e ancoradas em pontos estruturais
previamente definidos na edificacdo, de forma a garantir total seguranca, estabilidade e alinhamento
estético. Qualquer dano causado a fachada do edificio durante a instalagao ou retirada dos elementos
decorativos serdo de inteira responsabilidade da contratada, a qual devera realizar os reparos necessarios
sem onus a Contratante.

3.15.0.2. Todas as estruturas deverdo estar aterradas conforme a NBR5419/2015.

3.16. Exaustores

3.16.0.1. Deverdo ser instalados, na vila gastrondmica, 32 exaustores axiais de 50 cm de diametro,
de forma a possibilitar a efetiva renovacdo do ar em toda area.

3.16.0.2. Os exaustores deverao ser fixados na estrutura da tenda, nas posi¢Ges indicadas no projeto
executivo.

3.16.0.3. A instalacdo dos suportes de fixacdo dos equipamentos na estrutura da tenda, bem como

a instalacdo dos rabichos necessarios para ligacdo dos exaustores, serdo de inteira responsabilidade da
contratada.

3.17. Acessorios

3.17.0.1. Conector de derivagao perfurante: A conexdo entre os cabos alimentadores dos quadros
de distribuicdo das casas da vila gastronémica e a rede aérea de cabos multiplexado, bem como a ligacao



dos refletores previstos para os estacionamentos, devera ser realizada utilizando conectores de derivagao
do tipo perfurante, dispensando a decapagem dos condutores.

3.17.0.2. Plugues de Tomada Femea 20A: A alimentacdo elétrica dos bebedouros, exaustores e
pontos de iluminacdo sera realizada por meio de plugues do tipo femea 2P+T. Sera de responsabilidade
da contratada a confeccdo dos respectivos rabichos de alimentacao.

3.17.0.3. Conexao das estruturas de Q30: Nos circuitos terminais destinados as estruturas de Q30
com iluminacdo Cénica, deverdo ser utilizadas tomadas barra tripla 2P+T. Cada ponto devera ser
identificado com fitas adesivas impressas em etiquetadoras eletrénicas, conforme itens 3.8.4.

3.17.0.4. Tapetes de Borracha isolante: Deverdo ser posicionados na esplanada, conforme
orientacdo da fiscalizacdo, 60 tapetes de borracha para cobrir os pontos dos postes de iluminacdo que
serdo retirados.

3.18. Suporte para instala¢cao dos cabos no interior das canaletas

3.18.0.1. Nas calhas de captacdo de aguas pluviais que forem utilizadas para passagem de cabos
elétricos, deverdo ser instalados suportes metalicos em formato de “U”, com espagamento maximo de
1,00 metro entre eles. Esses suportes terdao a finalidade de manter os cabos suspensos, evitando seu
contato direto com o fundo das calhas, especialmente em condi¢des de chuva, de modo a prevenir a
submersdo e a exposicdo a umidade excessiva. A barra chata de ferro que sera utilizada para confecgao
dos suportes sera fornecida pela Contratante. Cabera a Contratada a execugao do corte, conformagao
(dobradura) e instalacdo dos referidos suportes, de acordo com as especificacdes do projeto executivo e
as orientac¢des da fiscalizacdo técnica

4. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO NO PROCESSO DE HABILITACAO

4.1. E expressamente vedada a subcontratacdo do objeto deste Termo de Referéncia, sob pena
de rescisdo contratual, sem prejuizo da aplicacdo de penalidade prevista no Regulamento para Aquisicdo
de Bens, Servicos, Locac¢des, Importacdes e Alienacdes - Norma e Procedimento - NP n2 007 de 08 de
dezembro de 2025.

4.2. HABILITACAO JURIDICA

4.2.1. Poderao participar do presente processo de contratacdao quaisquer empresas interessadas,
cujo ramo de atividade guarde pertinéncia e compatibilidade com o objeto pretendido e deverd
apresentar:

4.2.1.1. Inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

4.2.1.2. Prova de regularidade para com a fazenda federal, mediante certiddo conjunta de débitos
relativos a tributos federais e da divida ativa da unido, que abranja inclusive a regularidade relativa as
contribui¢des previdenciarias e sociais.

4.2.1.3. Prova de regularidade para com a fazenda estadual de Goias, mediante certiddo negativa
de débitos relativos aos tributos estaduais.

4.2.1.4. Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de servico — FGTS, através
da apresentacdo do certificado de regularidade do FGTS — CRF.

4.2.1.5. Prova de regularidade com a Justica do Trabalho — CNDT.

4.2.1.6. Prova de regularidade para com a fazenda municipal do tomador ou da sede do

fornecedor, mediante certiddo negativa de débitos relativos aos tributos municipais, no caso de obras e
servigos.

4.3, Admitir-se-a como vdlida a certiddo positiva com efeito de negativa.

4.4. Os participantes deverao fornecer todas as informagdes, mesmo que nao solicitadas no
Termo de Referéncia, relativas a prestacdo dos servicos oferecidos.



4.5. As empresas interessadas em participar da presente contrata¢do deverao fornecer o objeto
a que se refere este Termo de Referéncia de acordo estritamente com as especificacdes aqui descritas,
sendo de sua inteira responsabilidade a substituicdo do mesmo quando constatado no seu recebimento
nado estar em conformidade com as referidas especificagdes.

4.6. N3o serd admitido neste processo a participacdo de fornecedor/prestador de servicos em
processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucdo ou em liquidacao.

4.7. Ndo serd admitido neste processo a participacao de fornecedor/prestador de servicos
que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisério na OVG, bem como com os elencados
no Art. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de
Referéncia, no encaminhamento da proposta comercial.

4.8. QUALIFICACAO TECNICA

4.8.1. Para a comprovac¢do da Capacidade Técnica da empresa participante serdo exigidos:
4.8.1.1. Comprovante de Registro da Empresa e dos Profissionais junto a CREA.

4.8.1.2. Documentacgao relativa a Capacidade Técnico Profissional:

a) Certidao de Acervo Técnico (CAT), com atestado de capacidade técnica devidamente
registrado no Conselho de Classe (CAT com registro de atestado técnico), em nome dos Responsaveis
Técnicos indicados, com habilitacdo em Engenharia Elétrica ou Eletrotécnica ou Engenharia de Controle e
Automagao, com caracteristicas superiores, iguais ou equivalentes aos descritos neste Termo de
Referéncia, conforme alinea abaixo:

Engenharia Elétrica ou Eletrotécnica ou Engenharia de Controle e Automagao

| - Fornecimento e Instalagao Elétrica de Baixa Tensdo para Fins Comerciais de no
minimo 300 KVA.

a.1) Serd aceito o somatdrio de no maximo 2 CAT's para comprovacao da capacidade
técnico- profissional, de um mesmo Responsavel Técnico.

a.2) A comprovacado do vinculo do profissional devera ser feita por meio de cdpias das
Carteiras de Trabalho ou fichas de Registro de Empregado que comprove a condigdo de
que pertence ao quadro da proponente, ou contrato/estatuto social que demonstre a
condicdo de sécio do profissional, ou comprovagcao de que pertence ao quadro técnico
da empresa através de Certiddo de Registro e Quitacdo da Pessoa Juridica, ou por meio
de contrato de prestacdo de servicos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislacdo
civil comum, ou, ainda, da Declaracdo de Compromisso de Contratacdo Futura do
profissional, acompanhada da anuéncia deste.

a.3) No caso de Compromisso de Contratag¢do Futura, sera exigido, apds a assinatura do
contrato, a comprovagdao da efetivagdo do vinculo profissional, bem como o
comprovante de registro e anotacdo, junto ao CREA- GO, do profissional como
Responsdavel Técnico da Empresa.

a.4) No caso de o profissional ndo ser registrado ou inscrito no CREA de Goias, devera
ser providenciado o respectivo visto deste drgdo regional, apds a assinatura do Contrato.

4.8.1.3. Os profissionais indicados pela Contratada para fins de comprovacdao de capacitagdo
técnico-profissional deverdo participar efetivamente da supervisdo dos servicos objeto da contratacao,
admitindo-se a substituicdao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Contratante.

4.8.1.4. Documentacgdo relativa a Capacidade Técnico Operacional:

a) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por Pessoa Juridica de Direito Publico ou
Privado, atestando que a empresa realizou servicos com caracteristicas superiores, iguais ou equivalentes
as abaixo:

| - Fornecimento e Instalagdo Elétrica de Baixa Tensdo para Fins Comerciais de no
minimo 300 KVA.



b) Admir-se-4 apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT), com atestado de
capacidade técnica devidamente registrado no Conselho de Classe (CAT com registro de atestado técnico),
em nome da Contratada, com caracteristicas relacionadas na alinea "a)" deste subitem, para fins de
comprovacao de capacidade técnico-operacional.

4.8.1.5. N3o serdao consideradas para fins de andlise técnica, documentos que estejam em
desacordo com os itens 4.8 e seus subitens.

4.9. DA VISITA TECNICA OPCIONAL

49.1. A visita técnica aos locais de realizacdo do Evento serd opcional e ndo constituird condicdo

basica obrigatdria para apresentacdao de propostas por parte das empresas interessadas. No entanto, a
visita técnica visa o conhecimento das facilidades, dificuldades e recursos existentes, bem como de todas
as informacgbes necessarias a formulacdo da sua proposta de precos e quaisquer outras informacdes
adicionais necessarias. Caso a empresa opte por nao fazer a visita técnica, ndo sera admitido qualquer
guestionamento posterior sobre as instalacdes do local.

4.9.2. As Empresas interessadas poderdo realizar vistoria nos locais e instalagdes do fornecimento
e prestacao dos servicos, de forma a obterem pleno conhecimento das condi¢des e eventuais dificuldades
para a sua execucdo, bem como de todas as informacdes necessdrias a formulacdo da sua proposta de
precos.

4.9.3. A Empresa que realizar a vistoria devera apresentar uma Declaragdo, juntamente com os
documentos de habilitacdo, de que a Empresa vistoriou, por intermédio de seu Representante Legal, os
locais e instalagdes da prestagcdao dos servigos, tendo entdo pleno conhecimento das condigcdes e
eventuais dificuldades para a execucdo dos mesmos, bem como de todas as informacdes necessarias a
formulagdo da sua proposta de precos.

4.9.4. A vistoria deve ser agendada e realizada em dias uteis, das 08:30h as 11h30min e das
14:30h as 17h30min, por meio do telefone (62) 3914-6617, junto a Geréncia de Engenharia e
Infraestrutura, devendo ser realizada até 01 (um) dia util antes da data final da cotacdo.

4.9.5. A realizagdo da vistoria ndo é condicao para a participagao da selegcao. No entanto, os
fornecedores devem estar cientes de que, apds apresentacdo das propostas e dos demais documentos,
nao serdao admitidos, em hipdtese alguma, alegacBes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir
com as obrigacdes, face ao desconhecimento dos servicos e de dificuldades técnicas ndo previstas.

4.9.6. A empresa ndo podera, em hipdtese alguma, aumentar os precos ou as condi¢cdes de sua
proposta, sob alegacdo de insuficiéncia de dados e informacBes sobre as condi¢des locais existentes, ou
ainda, de qualquer falha de obtencado de dados.

5. DA VISITA TECNICA A EMPRESA

5.1. A OVG, por meio de sua equipe técnica, podera realizar visita técnica a sede da empresa
classificada em primeiro lugar, apés a negociacdo, com o objetivo de verificar a efetiva capacidade
operacional da empresa participante, conforme as exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia e
Seus anexos.

5.2. Durante a visita, serdo avaliados, entre outros aspectos:

a) A existéncia de mdo de obra técnica qualificada, compativel com as atividades
previstas no escopo do contrato;

b) As condicdes e disponibilidade do ferramental e equipamentos de protecao individual
e coletiva (EPIs/EPCs).

5.3. A visita acontecera durante a fase de cotacdo e sera realizada por membros da Comissao
Executiva do Natal do Bem - Edi¢ao 2026. Serd realizado agendamento prévio com a empresa, em tempo
habil.



5.4. Caso sejam identificadas ndao conformidades relevantes ou incompatibilidades com a
proposta apresentada, a empresa podera ser desclassificada, sendo convocada a préoxima empresa
classificada, conforme ordem de classificacdo.

5.5. A demora ou recusa da empresa em agendar a visita técnica poderd levar a sua
desclassificacdo e a convocacdo da proxima classificada.

6. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1. As propostas serdo analisadas quanto ao cumprimento dos seguintes requisitos e deverdo
conter:

6.1.1. Razao social da proponente, CNPJ, endereco completo, inclusive eletrénico (e-mail);

6.1.2. Apresentar a descricdo detalhada dos produtos/servicos, com o correspondente valor

unitario e total;

6.1.3. As propostas terdo validade minima de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da
entrega na Geréncia de Aquisicdo de Bens, Produtos e Servigos.

6.1.4. Os servicos deverdo ser orcados com valores fixos para o periodo de vigéncia da
contratagdo, apresentando pregos correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos de custos financeiros
e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

6.1.5. A proposta devera ser apresentada em lingua portuguesa e moeda nacional, com somente
duas casas decimais apods a virgula.

6.2. Os pregos apresentados nas propostas devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administracdo, servicos, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto deste Termo de Referéncia.

6.3. A OVG poderd em despacho fundamentado desclassificar propostas que apresentarem
valores inexequiveis.

7. DO TIPO DO JULGAMENTO

7.1. Sera contratada a empresa que oferecer o menor prego global.

8. DO PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO

8.1. Os servicos deverdo ser executados nos locais:

8.1.1. Centro Cultural Oscar Niemeyer - CCON, localizado na Av. Dep. Jamel Cecilio, Km 01 -
Chacaras Alto da Gléria, Goiania/GO.

8.1.2. Gindsio Goiania Arena, localizado na Av. Fued José Sebba, Jardim Goias, Goiania/GO.

8.1.3. Palacio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, n? 400, Setor Central - Goidnia / GO.

8.1.4. Os servicos de Instalagdes Elétricas e Rede Estruturada, compreendendo montagem,

desmontagem, manutengao preventiva e corretiva do cabeamento para alimentagao elétrica e de dados,
serdo executados em ambiente externo, conforme diretrizes e posicionamentos definidos pela
Contratante. A Contratada deverd considerar, desde a fase de planejamento, que os locais de instalagao
estdo sujeitos a intempéries climaticas, tais como fortes chuvas, ventos intensos e exposicao direta a
radiacdo solar. Todas as instalacbes deverdo ser executadas com rigida observancia as normas técnicas
vigentes, notadamente as da ABNT NBR 5410, NR-10, NR-35, entre outras aplicaveis, de forma a garantir
seguranca elétrica e mecanica durante toda a vigéncia do evento. As solucdes adotadas devem evitar
riscos de choques elétricos, curtos-circuitos, aguecimentos indevidos, quedas de estruturas e exposi¢ao



de condutores, assegurando a integridade do publico, dos trabalhadores, das edificacdes e da
infraestrutura montada para o evento.

8.2. A montagem de todas instalacGes elétricas e de rede logica, cabeamento estruturado e
sistemas de alimentacdo deverdao estar finalizadas, em consonancia com os demais cronogramas das
contratagdes dos servicos a serem executados no evento Natal do Bem - Edicdo 2026, sendo a data limite
para finalizacdo de todos os servicos, até dia 31/10/26, para ndo inviabilizar a execucdo dos demais
servicos e os testes a serem realizados referentes aos demais contratos.

8.3. E imprescindivel que o objeto desta contratacdo esteja a disposicdo e pronto para uso nas
datas especificadas.

8.3.1. A desmontagem dos itens do presente Termo de Referéncia no evento Natal do Bem
devera acontecer a partir do dia 04/01/2027 as 08 horas, devendo ser finalizada até as 17 horas do dia

20/01/2027.

8.4. Toda instalacdo/montagem e compatibilizagdo dos equipamentos devera seguir os projetos
aprovados para o Natal do Bem 2026.

8.4.1. Nos locais em que houver a presenca de piso elevado ou tablado, os fios/cabos deverdo
passar por baixo destes com a devida organizacdo e seguranca.

8.4.2. Nos locais em que houver a presenca de estruturas especifica para a passagem de
cabeamento, os fios/cabos deverdo passar por dentro destes com a devida organizagdo e seguranca.

8.5. A empresa Contratada deverd disponibilizar  funciondrios qualificados e
ferramentas/equipamentos de seguranca proprios para a execu¢do do servico e devera obedecer as
normas técnicas atinentes.

8.5.1. Serd de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todos os equipamentos de uso
individual, EPI, EPC, plataforma moveis, alimentagdo e transporte a seus funciondrios, que deverdo estar
devidamente identificados.

8.5.2. Quaisquer duvidas sobre o objeto ou projeto, contatar a Geréncia Engenharia e
Infraestrutura pelo telefone (62) 3914-6617 em horario comercial e em dias Uteis.

8.6. Apds a assinatura do contrato, o cronograma de execucao de montagem geral do Projeto
Natal do Bem 2026 serd compartilhado pela Contratante com a empresa Contratada, indicando a data de
inicio e fim de cada atividade que sera realizada de forma conjunta. Sera compartilhado o cronograma de
montagem das outras contratacdes: (tendas, estruturas iluminadas, casinhas da vila gastronémica, palco,
som, iluminagdo, CFTV, Wi-fi, Wayfindig, brinquedos, etc.).

8.7. Apds a montagem e entrega, constatadas inconformidades no objeto, o mesmo devera ser
corrigido, de acordo com o contratado, sem direito a ressarcimento a contratada e sem 6nus a OVG, no
prazo mdaximo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.8. A Contratada devera atender as especificaces técnicas descritas neste termo, tendo como
referéncia as imagens constantes do mesmo, conforme Projeto do Natal do Bem, Edi¢do 2026.

8.8.1. A Contratada devera fornecer pessoal qualificado para substituicdo, em caso de
necessidade.

8.9. A Contratada devera apresentar garantia da instalagdo, planejamento da manutengdo e
seguranga, devendo a OVG acompanhar toda a prestagao de servigo objeto deste Termo.

8.10. A Contratada devera realizar a manutencdo preventiva e corretiva de todos os quadros e
cabeamentos durante todo o periodo do evento.

8.11. A Contratada devera zelar ao maximo pela conservacao do local do evento, ndo causando
gualquer tipo de dano ou perfuracdo, estando ciente ainda, de que é vedada a entrada de caminhdo ou
gualquer veiculo ou equipamento de grande porte nas dreas da Esplanada JK.

8.12. A contratada devera fornecer ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica de toda
instalacdo e montagem constante neste Termo, sem 6nus a OVG.



8.12.1. A(s) ART(s) devera(do) ser entregue(s) a Contratante antes do inicio da execugao.

8.13. A guarda de todas os materiais e demais itens necessarios a execucdo do objeto, entregues
pela contratante, serd de responsabilidade da contratada, até a entrega integral do objeto ao Gestor do
Contrato ou colaborador da OVG, indicado pela Contratante.

8.14. A contratada deverd estar ciente de que o ato do recebimento ndo implicard na aceitacao
do objeto que vier a ser recusado por apresentar defeitos, imperfeicGes, alteracdes, irregularidades e
reiterados vicios durante o prazo de validade/garantia e/ou apresente quaisquer caracteristicas
discrepantes as descritas neste Termo de Referéncia.

8.15. O objeto da contratacdao sera acompanhado por funcionario responsavel, designado pela
OVG.
8.16. A montagem, desmontagem e manutencdo de toda a infraestrutura instalada, bem como a

retirada de todos os materiais no galpdao da OVG, localizado na Avenida Xavier Almeida 3, Polo
Empresarial de Goids, Aparecida de Goiania, seu transporte até o local do evento e, apds o encerramento
das atividades, a devolucdo integral de todo o material utilizado ao referido galpdo, serdo de inteira
responsabilidade da contratada. Todos os custos relacionados a mao de obra, logistica, equipamentos de
movimentagdo, transporte e demais recursos necessarios para a plena execugao dessas etapas deverao
estar integralmente contemplados na proposta comercial apresentada, sendo vedada qualquer cobranga
adicional posterior, sob qualquer justificativa.

8.17. A OVG fornecerd a Contratada, o projeto executivo de instalacGes elétricas com as
informacgbes das instalagGes elétricas do Natal do Bem — Edicdo 2026 a fim de instruir a mesma em
relacdo a execucdo dos itens que compdem o objeto deste Termo de Referéncia.

8.18. A contratada devera indicar um funcionario para ser o contato direto com a OVG,
fornecendo seus telefones e e-mail, a fim de que este possa gerenciar as demandas no periodo da
prestacao de servicos, devendo estar disponivel durante as 24 horas do dia.

8.19. Sera de responsabilidade da Contratada a interligacdo entre a subesta¢do, quadro de carga
principal, quadro de carga secundario e alimentagdo até a chegada dos equipamentos indicados na planta
baixa do projeto, cuidando para que nao haja riscos ou danos de nenhum tipo para as pessoas e 0 espaco.

8.19.1. Fica a Contratada responsdvel por retirar diariamente do local dos eventos todo
lixo/residuo gerado na execucdo de sua atividade, sob pena de notificagdo e multa.

8.20. A recusa injustificada da Contratada em entregar o objeto no prazo e/ou quantitativo
estipulado caracteriza descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades
previstas neste Termo.

8.21. Tendo em vista que o evento ocorrerda em local aberto e sujeito a chuvas e fortes
ventanias, todas as estruturas, passa cabo, quadros de cargas com chaves e demais itens deverdo ser
instalados e montados de forma segura com protecdo contra choques e aterrados, cuidando para que
nao haja riscos ou danos de nenhum tipo para as pessoas e o espago.

8.22. Antes da libera¢dao dos quadros de distribuicao para a alimentacdo dos equipamentos e
estruturas a serem energizadas, todos os cabos e circuitos deverao ser testados e verificados quanto a
tensao de fornecimento, conexao do aterramento, bem como os demais itens de protecao e seguranga
que garantam a integridade das estruturas iluminadas, equipamentos de som,_painéis de LED e demais
insumos utilizados durante a realizagao do evento.

8.23. ESPECIFICACAO TECNICA E DESCRICAO DOS SERVICOS

8.23.1. MANUTENCAO: conjunto de atividades que visam a assegurar capacidade plena e
condicdes de funcionamento continuo, seguro e confidvel das edificacdes, equipamentos, sistemas e
instalacdes, preservando-lhes as caracteristicas e o desempenho.

8.23.2. MANUTENCAO OU CONSERVACAO PREVENTIVA: conjunto de acdes ou de operacdes de
manuteng¢do ou conservagao executadas sobre uma estrutura ou equipamento, sistema ou instalagao,
com programacgao antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade (todas as segundas feiras




durante todo o evento, com exce¢do do dia 21/12/2026) por meio de inspe¢des sistematicas,
objetivando manté-lo (s) operando ou em condi¢cGes de operar dentro das especificacdes dos
fabricantes e projetos. Dentre essas atividades preventivas incluem-se: ensaios, testes, medicdes de fuga
de corrente e tensdo, reaperto das conexdes elétricas, revisdo dos sistemas de aterramento, inspe¢ao
visual dos cabos, substituicdo de cabos, ajustes, calibracdes, limpeza geral, substituicio de conectores
danificados, substituicdo de lampadas queimadas, revisdo de cabeamento, reconstituicGes de partes
com caracteristicas alteradas, substituicdes de insumos e partes da estrutura ou elementos danificados
ou desgastados, além de substituicdo e/ou adaptacdes de equipamentos, entre outras.

8.23.3. MANUTENCAO OU CONSERVACAO CORRETIVA: conjunto de a¢Bes ou operacdes de
manutencdo ou conservacao desenvolvidas com o objetivo de fazer retornar as condicdes especificadas,
0 equipamento, sistema ou instalagdo apds a ocorréncia de defeitos, falhas, danos, rupturas, inutiliza¢ao
ou desempenho insuficiente. As manutengdes corretivas poderao ser executadas das 00:00 hs as 06:00
hs com a presenca de todas as empresas que fardo parte do Projeto Natal do Bem Edicao 2026 e com
inter-relaciao entre os fornecedores envolvidos para o perfeito funcionamento dos elementos e seus
componentes, cada um atuando dentro da sua especificidade para que o sistema como um todo
funcione de forma efetiva.

8.23.4. ROTINA DE EXECUCAO DE SERVICOS: A equipe devera estar presente em todos os dias
de realizacio do evento, com chegada pontual as 15h00, para o inicio dos testes didrios, e
permanéncia até as 01h00, apods a finalizacdo das atividades. Esta equipe devera, obrigatoriamente,
ter participado integralmente das atividades de montagem da infraestrutura elétrica. Deverao ser
realizadas verificagdes/manutences dos equipamentos que apresentaram defeitos e/ou substituicdo
nos elementos que foram danificados. Deverdo ser conferidos todas as pecas que compdem a estrutura,
tais como: abracgadeiras, cabos, luminarias, conectores, emendas, soldas exotérmicas, sistemas de
protegdo, cordoalhas e todos os demais itens passiveis de verificagdo nao citados anteriormente.

8.23.5. SERVICOS EMERGENCIAIS: Devera ser mantida pela contratada, no periodo de 12 de
novembro de 2026 a 03 de janeiro de 2027, uma equipe de sobreaviso, para que no surgimento de
uma demanda emergencial em qualquer dia ou horario, atuem na resolu¢ao do problema em até 15
minutos.

8.23.6. RESPONSAVEL TECNICO (RT): profissional pertencente ao quadro técnico da Empresa,
com as qualificagdes e formacdo exigidas, que responde por todas as obras e/ou servigos de sua drea, a
executar-se ou em execuc¢ado na vigéncia de seu contrato.

8.23.7. GESTOR OU SUBGESTOR(FISCAL) DO CONTRATO: é o representante da Organizacdo,
especialmente designado através de Portaria especifica para acompanhar e fiscalizar a execugdo
contratual.

8.23.8. INSTALACOES ELETRICAS: compreendem sistemas de redes elétricas alimentadoras,
circuitos principais, circuitos secundarios, cabos de controle, grupos geradores, sistemas de protecdo
contra descargas atmosféricas e redes de aterramento.

8.23.9. EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS: sdo os utilizados na manutencgdo
preventiva e corretiva, tais como: amperimetro, voltimetro, wattimetro, terrémetro, multi-teste
analégico e mala de ferramentas para os profissionais contendo ferramentas bdsicas e especificas de
cada categoria.

8.23.10. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S): s3o os exigidos pelos orgdos
governamentais de Seguranca e Medicina do Trabalho, para execucdo dos servigos tais como: uniformes,
capacetes, botas, luvas de borracha, cinto de seguranca, 6culos, mdscaras, protetores auriculares e
capas de chuva plasticas.

8.24. DA MAO DE OBRA

8.24.1. A Contratada deverd disponibilizar, na execucdo do contrato, toda a mao de obra
necessaria para a realizacdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia, observadas todas as normas
trabalhistas aplicaveis a categoria dos profissionais que executardo os servicos, quando solicitados.



8.24.2. A equipe de servigo sera composta por profissionais qualificados e especializados, cuja
funcdo sera executar, conforme demanda da Contratante, os servigos considerados indispensaveis,
rotineiros, preventivos, corretivos e/ou emergenciais no Evento - Natal do Bem - 2026.

8.24.3. Conforme disposto na NR-10, fica estabelecido que qualquer intervengdao em instalagdes
elétricas energizadas, ainda que em baixa tensdo, devera ser realizada por, no minimo, 02 (dois)
profissionais devidamente qualificados, capacitados e autorizados, de modo a assegurar condicOes
adequadas de supervisao, apoio operacional e atendimento a emergéncias.

8.24.4. A formacdo e atribuicdes dos profissionais, bem como quantitativos minimos exigidos
para a equipe técnica, devera ser suficiente para atender ao cronograma fisico financeiro do Evento.

8.24.5. Tendo em vista o disposto nas Convencdes Coletivas, no art. 74, §22, da Consolidagao das
Leis do Trabalho, e no art. 22 da Portaria N2 373 de 25/02/2011, do Ministério do Trabalho e Emprego, a
Contratada devera realizar o controle da jornada de trabalho, da assiduidade e pontualidade de seus
empregados.

8.24.6. O gestor do contrato definira, de acordo com a demanda de servigos, junto a Contratada
o efetivo necessario para atender as necessidades previstas no contrato.

8.24.7. Podera ser solicitado pelo Gestor do Contrato comprovagdo de capacitacao técnica dos
colaboradores da empresa contratada que estardo atuando no local, tais como NR10, NR35 e demais
normas técnicas vigentes para trabalhos em alturas, trabalhos com instalacGes elétricas, sistemas de
protecdo, montagem de equipamentos, etc.

8.24.8. A Contratada devera sempre que solicitado pela Contratante, comprovar a capacitagao
dos colaboradores que a contratada julgar pertinentes, através da carteira de trabalho ou documento
equivalente ou de diplomas de cursos de capacitacao.

8.24.9. A substituicdo / reposicdo imediata dos empregados nos casos de afastamento
ocasionados por faltas e outras auséncias legais, ou a pedido do gestor do contrato, devera ser realizado
no prazo maximo de 04 (quatro) horas.

8.24.10. A contratada deverd nomear um coordenador técnico que serd responsavel pelo
atendimento das demandas e estara presente no local durante a realizacdo do evento para garantir a
continuidade da prestacdo dos servicos, além de realizar a interlocucdo entre a equipe técnica a OVG e
os demais colaboradores de outras empresas que estarao no evento realizando os servigos.

8.25. DA REALIZAGAO DOS TESTES/VISTORIAS DO OBJETO:

8.25.1. Os servicos objeto desta contratacdo deverad estar finalizada e entregue ao gestor do
contrato, ou funcionario indicado pela Diretoria da OVG, impreterivelmente, até o dia 31/10/2026 as 18
horas.

8.25.2. A Contratada ainda devera realizar, juntamente com técnicos da Contratante, a
TESTAGEM/VERIFICACAO COLETIVA das instalacdes e servicos do referido objeto, devendo estar presentes
0s responsaveis técnicos da empresa contratada, dia 03/11/2026, as 18 horas. Caso haja qualquer
alteracdo da data de testes finais, a contratada sera informada antecipadamente pela equipe de
fiscalizacdo da contratante.

8.25.3. Na realizacdo dos testes, todos a instalacdo devera estar em perfeito funcionamento e
compatibilizacao.

8.25.4. Caso algum servico ndo atenda as exigéncias técnicas, a Contratada deverd adequar a
instalacdo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.25.5. O nado atendimento ao subitem anterior, desde que ndo justificado, acarretara multa
contratual a ser aplicada a CONTRATADA, além da indenizacdo e reparacdo pelos danos causados.

8.25.6. As datas, hordrios e locais citados poderdo sofrer altera¢cdes, conforme deliberacdao da
Contratante, e serdo comunicados a Contratada em tempo habil.



9. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento sera efetuado com a validagdo do documento fiscal correspondente (nota
fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG, nas
seguintes condigdes:

9.1.1. 12 Parcela: 50% dos valores contratados em até 15 (quinze) dias apds montagem de toda a
instalacdo nos locais destinados e ateste do Gestor do Contrato quanto ao perfeito funcionamento do
mesmo.

9.1.2. 22 Parcela: 30% dos valores contratados, com documento fiscal emitido apés 30 dias de
evento, a ser paga em até 15 (quinze) dias apds o ateste do Gestor do Contrato.
9.1.3. 32 Parcela: 20% dos valores contratados em até 15 (quinze) dias apdés a desmontagem de
toda a instalacdo e ateste do Gestor do Contrato.
9.2. O pagamento serd efetuado, através de transferéncia em conta corrente, devendo,
portanto, os participantes informar banco, agéncia e n? de conta em sua proposta.
9.2.1. A conta bancaria devera ser de titularidade da Contratada.
9.2.2. Devera acompanhar as notas fiscais, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para a
contratacao.
9.3. Os documentos que apresentarem incorre¢do, serdao devolvidos a Contratada para

regularizacdo, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentacdo devidamente
corrigida.

9.4. Caso o recurso financeiro seja do Contrato de Gestdo, devera constar nas notas fiscais a
seguinte anotacdo: CONTRATO DE GESTAO N2. 001/2011-SEAD.

9.5. A contratada poderd emitir os documentos fiscais distintos, correspondentes as naturezas
das operacdes efetivamente realizadas, observada a legislagdo tributaria aplicavel e desde que a soma
dos documentos emitidos corresponda aos valores contratados e as parcelas executadas.

9.6. As notas fiscais deverdo destacar as retengdes de impostos conforme legislagao, sendo a
OVG substituta tributaria.

9.7. As empresas optantes do Simples Nacional deverdo apresentar declaracao informando em
qual Anexo esta enquadrado. E em caso de desenquadramento, a empresa deve informar ao gestor do
contrato antes da emissdo da nota fiscal subsequente ao desenquadramento, para a correta retencdo de
impostos

9.8. A CONTRATANTE podera deduzir dos pagamentos, importancias que, a qualquer titulo, lhe

forem devidas pela CONTRATADA.

9.9. Podera a CONTRATANTE sustar o pagamento de qualquer nota fiscal, nos seguintes casos:
9.9.1. Prestagao dos servigos em desacordo com as condigdes estabelecidas no contrato.
9.9.2. Erros, omissGes ou vicios nas notas fiscais.

9.10. Serdo pagos somente os servigos devidamente executados.

10. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Todos os encargos decorrentes da execucdo do ajuste, tais como: obrigacdes civis,

trabalhistas, fiscais, previdenciarias assim como despesas com transporte e quaisquer outras que incidam
sobre a contratagao, serdo de exclusiva responsabilidade da contratada.

10.2. Prestar todos os esclarecimentos que Ihe forem solicitados pela OVG no que referir-se ao
objeto, atendendo prontamente a quaisquer reclamacdes.

10.3. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas,
sem 6nus para a OVG, caso verifique que os mesmos ndo atendem as especificacdes deste Termo.



10.4. Comunicar, por escrito e imediatamente, ao fiscal responsdvel, qualquer motivo que
impossibilite a entrega do objeto, nas condi¢gdes pactuadas.

10.5. Refazer, sem custo para a OVG, todo e qualquer procedimento, se verificada incorrecdo e
constatado que o erro é da responsabilidade da contratada.

10.6. Prestar os servicos objeto do contrato, nos termos estabelecidos na Clausula contratual,
nos locais e enderecos estabelecidos pela CONTRATANTE, primando pela qualidade dos servicos,
obedecendo as especificagdes constantes do Contrato, de sua proposta, do Edital, Termo de Referéncia,
projetos e anexos.

10.7. Manter durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as certiddes ou comprovantes de regularidade juridica, econdmico-financeira, fiscal, previdencidria
e trabalhista, exigidas por ocasido da habilitacdo no processo de aquisicao.

10.8. Considerar que a acdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de
suas responsabilidades contratuais.

10.9. Atender, manter e disponibilizar todas as exigéncias e condi¢cdes constantes no Termo de
Referéncia do Edital, projetos e anexos.

10.10. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a OVG ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo érgao interessado.

10.11. Os servicos deverdo ser prestados (entregues) de acordo com o cronograma de
fornecimento dos servigos previstos no Termo de Referéncia, apds a assinatura contratual.

10.12. Fornecer aos colaboradores, sem gerar custos a CONTRATANTE, os equipamentos de
protecdo individual (EPI), coletiva (EPC), uniforme, crachd, treinamento, capacitacdo, registro, anotacao
de responsabilidade técnica (ART), e qualquer outro que se fizer necessario, atendendo e estando de
acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego — MPE, vigilancia sanitdria, SESMT,
CREA/CAU e outras legislagdes vigentes.

10.13. A Contratada deverd sempre fiscalizar o uso de EPI e EPC necessarios a execugao dos
Servigos.
10.14. Os profissionais da Contratada deverdo estar devidamente uniformizados e identificados

durante toda a jornada de trabalho nas dependéncias do Centro Cultural Oscar Niemeyer, desde o inicio
da montagem do evento, até sua desmontagem.

10.15. A OVG poderd fornecer camiseta para uso obrigatdrio por parte dos profissionais que
atuardo no periodo de execugdo do evento, ou seja, de 12/11/2026 a 03/01/2027. As camisetas deverdo
ser devolvidas ao final do evento.

10.16. Os profissionais que forem acionados eventualmente para manutencdes preventivas ou
corretivas, nos horarios de ndo funcionamento do evento, deverao utilizar o uniforme da empresa.

10.17. Durante a realizacdo do evento, a contratante disponibilizard radios comunicadores ao
Responsdvel Técnico indicado da Contratada para facilitar a comunicacdo entre as equipes e fiscal do
contrato, mediante celebracdo de Termo de Empréstimo, onde a Contratada ficara responsavel pela
guarda e zelo do patrimdnio e seus acessorios (como carregador, bateria, presilha e/ou fone), sob pena de
ressarcimento a Organizacdo em caso de perdas e/ou avarias detectadas durante o periodo de utilizagdo
do equipamento, podendo tais valores serem descontados de eventuais pagamentos a serem realizados a
Contratada.

10.18. E de responsabilidade da Contratada manter os aparelhos em plena atividade, carregados
diariamente, com resposta imediata aos responsdveis designados pela Contratante, sempre que
solicitados

10.19. O radio comunicador devera ser devolvido apds o término da prestacdo de servicos ao
fiscal do contrato que emitird o Termo de Devolucgdo assinado pelas partes.



10.20. A Contratada devera manter o registro legal dos empregados que irdo prestar servigos para
a Organizagao das Voluntarias de Goias, e apresentar a OVG, sempre que solicitado, no prazo de até 05
(cinco) dias, assumindo todos os custos referentes: remuneragdo, encargos trabalhistas, previdenciarios
fiscais, comerciais, securitarios e taxas resultantes da execucdo do contrato ou qualquer outro custo que
incida ou venha a incidir sobre o objeto do contrato, de acordo com as exigéncias legais.

10.21. Comprovar a formagdo técnica especifica de mao-de-obra oferecida quando da
apresentacao do profissional ao servigo, sempre que solicitado pela Contratante;

10.22. Prover toda a mao de obra necessaria para garantir a execug¢ao dos servicos, conforme
requisitado pela Contratante, obedecida as disposi¢des da legislagdo trabalhista vigente;

10.23. Para atender eventuais acréscimos solicitados pela Contratante e suprir eventuais faltas
disciplinares, a empresa contratada deverd manter mdo de obra qualificada dentro dos padroes
desejados para substituicdo imediata no prazo maximo de 4 (quatro) horas;

10.24. Os profissionais dispensados por conduta nociva ou incompativel com o ambiente de
trabalho ou incapacidade técnica para executar os servicos ndo poderdo mais prestar servicos junto a esta
Organizacao sob qualquer hipétese;

10.25. Manter a disciplina de seus empregados nos locais de servico, conforme normas
disciplinares determinadas pela Organiza¢do das Voluntdrias de Goias;

10.26. N3o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.27. Responsabilizar-se pelos servicos prestados, devendo os mesmos serem prestados com
esmero, perfeicdo e nos termos da legislacdo vigente;

10.28. Responsabilizar-se pelo cumprimento do objeto do Contrato, respondendo civil e
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados,
prepostos, ou terceiros no exercicio de suas atividades, vier direta ou indiretamente, causar ou provocar a
Contratante e/ou a terceiros.

10.29. Nomear um coordenador técnico que estara no evento responsavel pelos servicos, com a
missdo de garantir o bom andamento do mesmo, fiscalizando e ministrando a orientagdo necessaria aos
executantes dos servicos. Este profissional, quando necessario, fica obrigado a se reportar diretamente ao
gestor de contrato/fiscal de contrato, ou alguém por ele indicado, devendo tomar as providéncias
pertinentes para corrigir as falhas apontadas;

10.30. Assumir todas as responsabilidades e medidas necessarias ao atendimento dos seus
empregados, em casos de incidentes ou acidentes, por meio de seu coordenador técnico, respondendo
por todas as obriga¢Oes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de trabalho;

10.31. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacbes estabelecidas na
legislacao especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados quando da execucdo do objeto ou em conexdao com ele, ainda que acontecido em
dependéncia da Contratante, inclusive por danos causados a terceiros.

10.32. Os funcionarios que executardo os servicos devem ser profissionais qualificados, podendo
ser solicitado pela Organizacdo comprovacado de capacitacdo na drea de atuacdo do colaborador;

10.33. Zelar pelos materiais utilizados na execugdo dos servigos, bem como os materiais e
insumos ja montados para a realizagdo do evento, reparando-os ou substituindo-os, por sua conta
guando danificados ou extraviados, durante o horario de servico de seus empregados;

10.34. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado, inclusive a terceiros, pela execugao
inadequada dos servigos, bem como a ma conservagao e utilizagao dos bens moveis e utensilios, ficando
desde ja autorizado a OVG descontar os valores correspondentes nas faturas devidas;

10.35. Indenizar a OVG no caso de subtracdo de seus bens ou valores, bem como por acesso
indevido a informacbes de uso restrito da Contratada, quando tais atos forem praticados por seus



empregados, prepostos ou com o consentimento destes;

10.36. Credenciar junto a Comissdo Executiva do Natal do Bem 2026, os empregados que
necessitam adentrar as instalagdes da Contratada, para pratica de qualquer ato necessario junto aos seus
representados;

10.37. Arcar com o pagamento de quaisquer multas, indenizacbes ou despesas impostas a OVG
por autoridade competente, em decorréncia da inobservancia por parte de seus empregados, dos
postulados legais vigentes de ambito Federal, Estadual e Municipal;

10.38. Fica proibida a empresa selecionada de veicular publicidade acerca do objeto desta
contratacdo, salvo se houver prévia autorizacdo da Contratante;

10.39. Devera registrar as ART’s de execugao dos servigos constantes do contrato, junto ao
CREA/GO.
10.40. Atender integralmente as determinag¢des/obrigacdes dispostas neste Termo de Referéncia
e Anexos.
10.41. Caberad a Contratada a reconstituicdo de todas as partes danificadas em decorréncia da

execucao dos servicos, incluindo, mas nao se limitando a, revestimentos de piso, alvenaria, esquadrias,
fachadas, pintura e instalacOes elétricas, de forma a restaurar integralmente as condicdes originais
anteriores a intervengdao. Também serd de responsabilidade exclusiva da Contratada a reparagao de
eventuais danos desnecessarios causados por ma execucdo dos servigos, arcando integralmente com os
respectivos 6nus.

10.42. Caberd a Contratante o pagamento da reconstituicdo das partes da edificacdao afetadas
devido a intervencdes estritamente necessdrias a execucdo dos servicos — assim entendidas aquelas
estabelecidas pelo Gestor do Contrato.

10.43. Orientar seus colaboradores a se manterem sempre limpos, asseados e devidamente
uniformizados, além de identificados por crachd, quando em servico durante a prestacdo do servico
objeto desse ajuste.

10.44. Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos comprovadamente
causem ao patrimoénio da Contratante, ou a terceiros, durante a permanéncia no local de servico,
decorrentes de acdo ou omissdao culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou
indenizacbes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente, desde que fique comprovada a responsabilidade.

10.45. Executar os servicos de forma a produzir o maximo de resultados, com o minimo de
transtorno para a Contratante, devendo, para tanto programar a sua execu¢do em conjunto com a OVG.

10.46. Respeitar normas e procedimentos de controle de acesso, inclusive de acesso as
dependéncias da Contratante.

10.47. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestacao do servico, com o
intento de verificar as condigGes em que o servico esta sendo prestado.

10.48. Refazer os servigos que, a juizo do representante da Contratante, ndo forem considerados
satisfatdrios, sem que caiba qualquer acréscimo no preco contratado.

10.49. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados e funcionarios.

10.50. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma

a ndo serem confundidos com similares de propriedade da Contratante ou de outras empresas que
estardo no local prestando servigos.

10.51. Utilizar equipamentos/ferramentas de primeira qualidade, devendo manté-los sempre em
perfeitas condicbes de funcionalidade, de modo a evitar acidentes e prejuizos as instalacées do
Contratante e a prestacdo dos servicos.

10.52. Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, apds a execucdo de
Servicos.



10.53. Informar a Fiscalizagdo, para efeito de controle de acesso as suas dependéncias, o nome, os
respectivos numeros da carteira de identidade e da matricula de todos os empregados a serem alocados
na prestacdo do servico, inclusive daqueles designados pela Contratada para exercer atribuicdes de
supervisao, coordenacdo e controle operacional em relagdo ao contingente alocado na Contratante.

10.54. Informar a Fiscalizacdo, também para efeito de controle de acesso as suas dependéncias,
todas as ocorréncias de afastamento definitivo e novas contratacGes de empregados, devendo estas
serem comunicadas até a data de inicio do trabalho num prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

10.55. Agir com total diligéncia em eventuais reclamacdes trabalhistas promovidas por
empregados seus que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestacdo de servico
aqui contratado, comparecendo em todas as audiéncias designadas, apresentando as necessarias
contestacdes e recursos cabiveis, ainda que extinta a relacdo contratual com a Contratante.

10.56. Assumir todas as providéncias e obrigacGes estabelecidas na legislacdo especifica de
acidentes de trabalho quando, em ocorréncias da espécie, forem vitimas os seus empregados no
desempenho do servico ou em conexao com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a
Contratante.

10.57. Fornecer aos seus empregados, desde o inicio da execuc¢do dos servicos, uniformes
conforme especifica Convenc¢ao Coletiva da Categoria.

10.58. Cumprir, além das normas de seguranga constantes destas especificagdes, todas as outras
disposicOes legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os
processos, acdes ou reclamagdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia
nas precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitdveis na execucao dos servicos.

10.59. A Contratada devera executar os servicos de forma a causar o menor impacto possivel as
atividades da Contratante, as vias de acesso e a quaisquer bens publicos ou privados localizados nas
imediacGes do local de execucdo. Deverd, ainda, adotar todas as medidas necessdrias para garantir a
seguran¢a no entorno das areas de trabalho, incluindo, obrigatoriamente, a sinalizacdo adequada,
isolamento fisico das areas de risco e demais providéncias que evitem acidentes, danos ou transtornos ao
publico e ao patrimonio.

10.60. Ndo vincular sob hipdtese alguma, o pagamento dos salarios de seus empregados ao
pagamento das faturas mensais efetuado pela Contratante.

10.61. Realizar todas as transag¢Ges comerciais necessarias a execucdo dos servicos contratados
exclusivamente em seu préprio nome.

10.62. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a OVG ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo érgao interessado.

10.63. Participar, juntamente com seus funciondrios envolvidos diretamente na prestacdo de
servico, de reunido prévia de alinhamento e informac¢des com a equipe responsdvel pela Producdo do
Natal do Bem 2026.

11. DAS OBRIGACGES DO CONTRATANTE
11.1. Dar conhecimento a contratada de quaisquer fatos que possam afetar a entrega do objeto.
11.2. Verificar se os servicos entregues pela contratada atendem todas as especificacGes

contidas no Termo de Referéncia e Anexos.

11.3. Notificar a contratada, formalmente, caso os servicos estejam em desconformidade com o
estabelecido no Termo de Referéncia e Anexos, para que essa proceda as corre¢ées necessarias.

11.4. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas neste Termo.

11.5. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos com as
especificagcdes constantes deste Termo e da proposta, para fins de aceitacao.



11.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por colaborador especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

11.7. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcgao,
certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

11.8. Efetuar os pagamentos a Contratada no valor correspondente ao preco contratado,
conforme cronograma estabelecido previamente, e cujo objeto tenha sido efetivamente
entregue/executado, no prazo e forma estabelecidos neste Termo.

11.9. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepcao e apoio ao
usuario.

b) Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas.

11.10. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

11.11. Prestar informacOes adicionais, dirimir duvidas e orientar nos casos omissos se ocorrer,
mediante solicitacdo da Contratada.

11.12. A Contratante ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

12. DA VIGENCIA DO CONTRATO

12.1. O contrato terd vigéncia de 07 (sete) meses.

13. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. A empresa declarada “provisoriamente” vencedora da cotacdo ou o contratado podera ser

responsabilizado e apenado, conforme descrito no item 17 do Regulamento para Aquisi¢cdes da OVG.

14. DA IMPUGNAGAO E DO RECURSO ADMINISTRATIVO

14.1. O procedimento de aquisicdo de bens, servicos, locacdes, importacdes e alienacdes é
passivel de impugnacdo por irregularidade na aplicagdo do Regulamento, ou solicitacio de
esclarecimentos, devendo o pedido ser encaminhado via e-mail ao setor de Aquisi¢cao de Bens, Produtos
e Servicos - GAPS até 48 (quarenta e oito) horas antes do encerramento do prazo para apresentacdo das
propostas.

14.2. A resposta a impugnacao ou pedido de esclarecimento serd encaminhada via e-mail ao
interessado.
14.3. O fornecedor ou prestador de servico que nao concordar com o resultado da

habilitagcdo/inabilitacdo nos processos com valores superiores a RS 300.000,00 (trezentos mil reais); e/ou
do julgamento das propostas em todos os casos, terd o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da
comunicacao da respectiva decisdo para a propositura do recurso.

14.4. Caso o recurso seja em desfavor de outrem, fica a outra parte intimada, a partir da
comunicacdo do recurso, para apresentar contrarrazoes em igual nimero de dias, sendo-lhe assegurada



vista dos autos, mediante solicitacdao formulada por e-mail ao setor de Aquisi¢ées da OVG.

14.5. O recurso serd proposto por e-mail, disponibilizado e dirigido ao Setor de AquisicGes da
OVG para proferir decisdo, e, se necessario, sera encaminhado ao departamento solicitante em se
tratando de questGes técnicas e, em se tratando de questdes juridicas, ao Setor Juridico, para emissao de
parecer, sujeito a anuéncia da Diretoria Geral e Diretoria Administrativa e Financeira.

14.6. Os recursos deverdo ser acompanhados, sob pena de ndo conhecimento, do contrato social
da empresa participante e ou documentos pessoais (RG e CPF) em se tratando de pessoa fisica e, no caso
de procurador, procuracdo com poderes especificos. Nao sera aceito documento apdcrifo.

14.7. Os recursos serao recebidos sem efeito suspensivo, salvo quando, por sua relevancia, a
Diretoria Geral entender conveniente a suspensao do Processo.

15. DA GESTAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO

15.1. A gestdo/fiscalizacdo do Contrato ficard a cargo do setor solicitante da contratacdo ou a
guem a Diretoria indicar, conforme descrito no item 16 do Regulamento para Aquisi¢cdes da OVG.

16. DO SIGILO E DE PROTECAO DE DADOS — LEI N2 13.709/2018 17.1.

16.1. A CONTRATANTE / CONTRATADA, além de guardarem sigilo sobre todas as informacGes
obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato, se comprometem a adotar as melhores praticas
para respeitar a legislagdo vigente e/ou que venha entrar em vigor sobre prote¢do de dados, sendo certo
que se adaptarg, inclusive, a Lei n? 13.709/2018, Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD).

16.2. A CONTRATANTE e CONTRATADA se obrigam ao dever de confidencialidade e sigilo
relativamente a toda a informacdo e/ou dados pessoais a que tenha acesso por virtude ou em
consequéncia das relagdes profissionais, devendo assegurar-se de que os seus colaboradores, consultores
e/ou prestadores de servicos que, no exercicio das suas funcGes, tenham acesso e/ou conhecimento da
informacdo e/ou dos dados pessoais tratados, se encontram eles préprios contratualmente obrigados ao
sigilo profissional.

16.3. As partes de obrigam a realizar o tratamento de dados pessoais de acordo com as
disposi¢des legais vigentes, bem como nos moldes da Lei n? 13.709/2018, a Lei Geral de Protegdo de
Dados Pessoais (LGPD), visando dar efetiva protecdo aos dados coletados de pessoas naturais que possam
identifica-las ou torna-las identificaveis, utilizando-os de tais dados tdo somente para os fins necessarios a
consecucdo do objeto do Contrato, ou nos limites do consentimento expressamente manifestado por
escrito por seus respectivos titulares.

16.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se responsabilizam, Unica e exclusivamente, acerca da
utilizacdo dos dados obtidos por meio do contrato, sendo terminantemente vedada a utilizacdo de tais
informagdbes para fins diversos daqueles relativos ao objeto do contrato, bem como outros fins ilicitos, ou
qgue, de qualquer forma, atendem contra a moral e os bons costumes.

16.5. A OVG ndo sera, em qualquer hipdtese, responsabilizada pelo uso indevido por parte da
CONTRATADA e/ou terceiros, com relagdo a dados armazenados em seus softwares e bancos de dados.

16.6. A CONTRATADA ndo podera utilizar a informagdo e/ou os dados pessoais a que tenha
acesso para fins distintos do seu fornecimento/prestacio de servicos a OVG, ndo podendo,
nomeadamente, transmiti-los a terceiros.

16.7. A OVG NAO IRA COMPARTILHAR NENHUM DADO DAS PESSOAS NATURAIS, SALVO AS
HIPOTESES EXPRESSAS DA LEI N2 13.709/2018, QUE PERMITEM O COMPARTILHAMENTO SEM
CONSENTIMENTO DO TITULAR.

16.8. O dever de sigilo e de confidencialidade e as restantes obrigacdes previstas no presente
item, deverdo permanecer em vigor mesmo apds o término de vigéncia do contrato.

16.9. Eventuais viola¢cOes externas que atinjam o sistema de protecdo da OVG, serdo
comunicadas aos titulares, bem como a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados - ANPD.



16.10. Os dados pessoais serdao eliminados apds o término de seu tratamento, no ambito e nos
limites técnicos das atividades, autorizada a conservagao para as seguintes finalidades:

16.10.1. Cumprimento de obrigacdo legal ou regulatéria pelo controlador;

16.10.2. Estudo por 6rgdo de pesquisa, garantida, sempre que possivel, a anonimizacdo dos dados
pessoais;

16.10.3. Transferéncia a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados
dispostos na Lei; ou

16.10.4. Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados
os dados.

17. DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente processo ndao importa necessariamente em contratacdo, podendo a OVG

revoga-lo, no todo ou em parte, por razdes de interesse privado, mediante ato escrito e fundamentado
disponibilizado no site para conhecimento dos participantes. A OVG poderad, ainda, prorrogar, a qualquer
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

17.2. O fornecedor/prestador de servico é responsavel pela fidelidade e legitimidade das
informagbes prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicard na sua
imediata desclassificacdo, ou caso tenha sido o vencedor, a rescisio do contrato ou da ordem de
compra/servicos, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

17.3. E facultado a OVG, em qualquer fase da contratacdo, promover diligéncias com vistas a
esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo.

17.4. Os fornecedores/prestadores de servicos intimados para prestar quaisquer
esclarecimentos adicionais deverdo fazé-lo no prazo determinado pela Geréncia de Aquisi¢ao de Bens,
Produtos e Servigos — GAPS, sob pena de desclassificagao.

17.5. As normas que disciplinam este Termo de Referéncia serao sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da OVG, a
finalidade e a seguranca da contratacao.

17.6. A documentacdo apresentada pelos participantes fara parte do processo e ndo serd
devolvida ao proponente.

17.7. Caso de rescisdo contratual por descumprimento das obrigacdes pactuadas, a OVG podera
convocar o segundo colocado na ordem de classificacdo da cotagdo, caso o valor esteja dentro do “preco
de referéncia” e entendendo ser vantajoso para a organizagao.

17.8. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem nos servicos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

17.9. Os casos omissos neste Termo serdo resolvidos pelas Diretorias Geral e
Administrativo/Financeira, a qual a Geréncia de Aquisicdo de Bens, Produtos e Servicos — GAPS esta
subordinada.

17.10. A OVG podera adotar por analogia, quando necessario, normas gerais de contratacdes
disciplinadas por legislacao pertinente.

17.11. O vencedor da cotagdo so sera declarado apds Despacho favoravel da Geréncia de Controle
Interno, Parecer favoravel da Assessoria Juridica e assinatura na Ordem de Compras/servicos ou Contrato.

17.12. A Geréncia de Aquisicdo de Bens, Produtos e Servicos — GAPS atenderd aos interessados no
horario comercial, de segunda a sexta feira, exceto feriados, na sala da Geréncia de Aquisicdo de Bens,
Produtos e Servicos — GAPS, Fone: 3201-9496 — CEP: 74.230-130, Goiania—GO.
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